Nawiewnik Aereco EHA573+acznik AEA851+okap

akustyczny AEA571.

Nawiewnik Aereco EHA573+3gcznik AEA851+okap

Wyrzutnia $cienna osiatkowana @200.

akustyczny AEAS71.

Wentylator z Zaluzjg automatyczng POLO 6 150
AZ.Uruchamiany z odrebnego wigcznika (i
potaczony z o$wietleniem itp:)

@

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen. Rzut kondygnaciji.
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Skala 1-50
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KWS 300x200 - kratka 300x200] - 30cm pod stropem

Kanat stalowy 300x200 stropem

KWS 300x200 -jkratka 300x200| - 30cm pod stropem

3160

3160

2|
=
(2]

o
I

A
I

| |

AD-160/EV Klimor - tat wywiewny @160,

p

AD-160/EV Klimor - anemostat wywiewny @160,

p

Obudowa G-K 40x40 (przesrzen wokét rur wypetni¢

wetng mineralng).

AD-160/EV Klimor - anemostat wywiewny @160,

p

TR160/70 Klimor - tumik akustyczny @160 L=700
Aluduct - elastyczny przewdd @160

Wentylator TD 500/160 Silent HS Venture Industries

; REB-1-NE Venture Industries, regulator obrotow

et
wentylatgra.

pomieszczenia), montowaé na wysokosci 30cm i 50 cm
O ponad posadzka. Licowac z ptaszczyzng korytarza. W

pomieszczeniu obudowac piytg g-k lub wkomponowaé
/I w zabudowe meblowa.

/ 2x Nawietrzak NP-1-ML Smay (przepustnica od strony

Aluduct - elastyczny przewdd @160

=

Maksymalnie pod stropem. Pod wentylatorem klapa rewizyjna

| Klapa zwrotna @200 - wbudowana w konstrukcje muru.

Wyrzutnia $cienna osiatkowana @200.
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10-768 Csztyn, ul. Minakoveskiega 10/5,

1
% Biure Ushig Projektowych
=Va4 | l.tﬁua:;tglnmﬁ

tel, 725 215 932

Projekt Remont oraz adpatacja czesci korytarza parteru na punkt obstugi
klienta oraz remont portierni w budynku W-MUW w Olsztynie.
Projektant: | mgrinz. Tomasz Uss
upr: WAM/0025/PO0OS/08
Rysunek | Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen. Rzut kondygnagji.
Obiekt W-M UW w Olsztynie, ul. Pitsudskiego 7/9,10-557 Olsztyn.
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